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 RAPPORTO DI PROVA N° 390

SPETT.

AQUAMEA Srl
Via Albert Einstein, 7
09100 CAGLIARI (CA)

09/05/2016Data emissione

acqua destinata al consumo umanoTipo campione

03/05/2016Data ricevimento campione

ACQUA POTABILE- CASETTA DELL'ACQUADescrizione campione

ESCOLCA 03/05/2016Luogo del prelievo Data prelievo

Campionatore Committente

confezione plasticaConfezione campione

campione okCondizione del campione/Sigilli

in frigo alla T°CConservazione campione

No: smaltimento campioneRestituzione campione

Protocollo Campione 06/05/2016Data Fine Prove03/05/2016Data Inizio Prove390/1 del 03/05/16

Indagine eseguita Risultato U.M Metodo LimitiLQ Rif.
COLIFORMI FECALI 0 UFC / 100 mL APAT CNR IRSA 7020 Man 29 

2003
≤ 00 31_01

COLIFORMI TOTALI 0 UFC / 100 mL APAT IRSA CNR 7010C Man 29 
2003

≤ 00 31_01

STREPTOCOCCHI FECALI 0 U.F.C / 100 mL APAT CNR IRSA 7040C Man 29 
2003

≤ 0 31_01

ESCHERICHIA COLI 0 UFC/100 mL APAT IRSA CNR 7030D Man 29 
2003

≤ 00 31_01

pH 6,61 unità di pH APAT CNR IRSA 2060  Man 29 
2003

[ 6,5 - 9,5 ] 31_01

CONDUCIBILITA' A 20°C 1003 µS/cm APAT CNR IRSA 2030 Man 29 
2003

≤ 250030 31_01

RESIDUO SECCO A 180 °C 651 mg/L APAT CNR IRSA 2090A Man 29 
2003

≤ 150010 31_01

SODIO 23 mg/L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

≤ 2005 31_01

POTASSIO 2,2 mg/L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

5

MAGNESIO 62 mg/L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

5

CALCIO 122 mg/L APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003

5

NITRATI 1,8 mg/L APAT CNR IRSA 4040A1 Man 29 
2003

≤ 501 31_01

NITRITI < 0,01 mg/L APAT CNR IRSA 4050  Man 29 
2003

≤ 0,50,01 31_01

Note legislative

(31_01) = D. Lgs N. 31 del 2/02/2001, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato 
ed integrato dal D. Lgs n. 27 del 2/02/2002.
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_______________________________.

.

. Il Responsabile del Laboratorio
.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura
LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.
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